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PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI SANITARNYCH
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Data:

Skala:

Treść rysunku:
REMONT KOTŁOWNI C.O. GAZOWEJ.
       INSTALACJA ELEKTRYCZNA. KOTŁOWNIA

PROJ. BUDOWLANY

Nr rys.:

          mgr inż. Paweł Pacut
upr. bud. nr. SLK/5475/POOE/14
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Obiekt
DOM KULTURY BIELSKO-BIAŁA UL. OLSZÓWKI 20D

E2

stal Dn40

MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU
WYŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY W 
OBUDOWIE IP44
OPRAWA OŚWIETLENIOWA 
NAŚCIENNA IP65

24V

LEGENDA
RK

RL28

3*RL28

INSTALACJĘ PROWADZIĆ W RURKACH OCHRONNYCH RL 28 NA WYSOKOŚCI 
+2,2. GNIAZDKA MONTOWAĆ NA WYS. +1,0m, A ROZDZIELNIĘ NA WYS. +1,5m.
PRZEWIERTY W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH ZABEZPIECZYĆ POŻAROWO 
EI60.
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