MDK/2095/2017 Schemat elektryczny kottowni - rysunek E1— zatgcznik nr 17 do SIWZ

ISTNIEJACE ZASILANIE
YDY 2*2,5mm2

+LgY 16mm2 z potencjatu
uziemienia budynku

'R N
| |
|—E(§§)L1 —F %TJ,ETQTEC B -F l KZS—2M —F ,L KZS—2M —Fl ETIMAT10 |
275/8 U B 16,/0,03A B 16,/0,03A 1P C 186A
| .:53_2 AC .:532_} AC 3\ 10kA |
LD Lo
| —-T31 zTR 110 |
8 24V B3VA
| |
| 2 |
I (R ) ]
P & &

OCHRONA PRZED PORAZENIEM BEZPOSREDNIM: IZOLOWANIE
CZESCI BEDACYCH POD NAPIECIEM. IZOLACJA OCHRONA PRZED

DOTYKIEM POSRENIM W INSTALACJI 230V: WYLACZENIE
ZASILANIA W UKLADZIE PRACY TT, AW INSTALACJI 24V:
OBNIZENIE NAPIECIA W UKLADZIE SELV.
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