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GNIAZDO 1-FAZ Z ZACISKIEM OCHRONNYM
W OBUDOWIE IP44

MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU

WYLACZNIK DWUBIEGUNOWY W
OBUDOWIE 1P44

OPRAWA OSWIETLENIOWA
NASCIENNA IP65
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OPRAWA OSWIETLENIOWA CO1 235

RURA INSTALACYJNA RL 28

ROZDZIELNICA ECH-24PT IP65

INSTALACJE PROWADZIC W RURKACH OCHRONNYCH RL 28 NA WYSOKOSCI
+2,2. GNIAZDKA MONTOWAC NA WYS. +1,0m, A ROZDZIELNIE NA WYS. +1,5m.

PRZEWIERTY W SCIANACH ZEWNETRZNYCH ZABEZPIECZYC POZAROWO
EI60.
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